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Beachten Sie die Sicherheitshinweise und weitere Beschreibung in den zugehörigen EBA´s.
Schaltgerät mit blauer Leiterplatte (Baujahr ab 01/2011)

� Anschlusskabel mithilfe der beigelegten Kabeldurchführung ins Schaltgerät einführen und fixieren
� Blaue und orange Leitung an gleichfarbige Klemmen anschließen
� Fernsignalgeber an der gewünschten Position montieren

Anschluss Fernsignalgeber (Art.-Nr. 20162)
gültig ab 01.2011


